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1. Auftrag, Problemstellung und Situation 
Die Gemeinden Niederdorf und Oberdorf nutzen die Quellen z'Hof auf Gemeindegebiet 
von Oberdorf für ihre Wasserversorgungen. Es bestehen altrechtliche Schutzzonen aus 
dem Jahr 1985, welche den aktuellen Anforderungen der Gewässerschutzverordnung 
GschV (2000) nicht mehr genügen. Im Jahr 2017 wurde die Wanner AG Solothurn mit der 
Überarbeitung der Schutzzonen beauftragt.  
 
Die Wanner AG Solothurn hat in der Folge die nötigen Arbeiten ausgeführt und das 
Schutzzonendossier zusammen mit der Firma Kappeler Infra Consult AG erstellt. Das 
Dossier wurde durch die kantonalen Fachstellen geprüft. Nach kleineren Anpassungen 
nach der Vorprüfung beim AUE wurde das Informations- und Mitwirkungsverfahren (I+M) 
durchgeführt. 

1.1 Projektstatus 

Der Entwurf des überarbeiteten Schutzzonendossiers wurde im Rahmen der kantonalen 
Vorprüfung durch die verschiedenen kantonalen Fachstellen überprüft. Die Ergebnisse der 
Vorprüfung wurden dem Gemeinderat Oberdorf durch das AUE mit Schreiben vom 7. Juli 
2020 mitgeteilt. Die Vorgaben und Empfehlungen aus dem Vorprüfungsbericht wurden im 
Schutzzonendossier umgesetzt resp. Berücksichtigt [1]. 
 
Nach Abschluss der umfassenden Planungsarbeiten wurde das Mitwirkungsverfahren 
(3. Mai 2021 – 4. Juni 2021) gemäss § 7 RBG und Art. 4 RPG durchgeführt. Die Bevölke-
rung wurde mit dem Publikationsorgan der Gemeinde (Oberbaselbieter Zeitung sowie 
Amtsblatt, Uelischadblatt, Gemeindehomepage) über das Mitwirkungsverfahren infor-
miert. Die betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer wurden mit Schrei-
ben vom 14. April 2021 direkt informiert. Am 26. April 2021 fand eine Informationsveran-
staltung statt. Zusätzlich bot die Gemeinde die Möglichkeit für persönliche Gespräche an. 
 
Der vorliegende Mitwirkungsbericht nimmt zu fristgerecht eingegangenen Eingaben Stel-
lung (Kapitel 4). Mitwirkende werden über die Behandlung ihrer Eingaben durch den vor-
liegenden Mitwirkungsbericht informiert. 
 
Somit ist die Bevölkerung über sämtliche Änderungen und Anpassungen sowie Ent-
scheide des Gemeinderates, die nach dem Mitwirkungsverfahren in die Planungsinstru-
mente einflossen, im Detail informiert. Für die beschlussfassende Einwohnergemeinde-
versammlung stehen nun die Planungsinstrumente bereit.  

1.2 Verwendete Unterlagen 

[1] Wanner AG Solothurn (14.08.2020): Hydrogeologischer Bericht Schutzzonen z'Hof 
der Wasserversorgungen Niederdorf und Oberdorf BL, Bericht-Nr. 317162-1.  

[2] Projekt Regionale Wasserversorgung Basel-Landschaft BL21: Gesamtsynthese 
Wissenschaftlicher Bericht Teilprojekt 1: Trinkwasser aus Karstgebieten und mikro-
biologische Trinkwassersicherheit, Oktober 2016 

[3] Analysenberichte Nährstoffe und Keime im Trinkwasser, Berichte Nrn. bx 383785 
bx384057 und bx3841135 der Biolytix, Witterswil vom 1., 3. Und 7 Juni 2022 
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2. Gegenstand der Mitwirkung 
Folgende Dokumente waren Bestandteil der Mitwirkungsunterlagen, die während der Mit-
wirkungsfrist zur Information bei der Gemeindeverwaltung und auf der Homepage der Ge-
meinde einsehbar waren: 
 
Planungsinstrumente als Entwürfe 
- Schutzzonenplan Quellen z'Hof, Massstab 1:5'000 (Teil Oberdorf, Teil Liedertswil) 
- Schutzzonenreglement Quellen z'Hof  
- Hydrogeologischer Bericht Wanner AG Solothurn 
- Konfliktplan Kappeler Infra Consult AG 
 
Der Schutzzonenplan und das Schutzzonenreglement bilden grundeigentumsverbindliche 
Planungsinstrumente. Diese Planungsinstrumente unterstehen der Beschlussfassung 
durch die Einwohnergemeindeversammlung, werden anschliessend während 30 Tagen 
öffentlich aufgelegt (Einsprachemöglichkeit) und sind in der Folge vom Regierungsrat zu 
genehmigen, bevor sie in Rechtskraft erwachsen.  
 
Der hydrogeologische Bericht sowie der Konfliktplan sind informative Dokumente ohne 
Rechtskraft.  

3. Durchführung des Verfahrens 
Der Gemeinderat hat die Durchführung des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens im Sinne 
von Art. 4 des eidg. Raumplanungsgesetzes in Verbindung mit § 7 des kantonalen Raum-
planungs- und Baugesetzes im kantonalen Amtsblatt Nr. 15 vom 14. April 2021 publiziert. 
Die Planungsinstrumente waren zur Einsicht auf der Homepage der Gemeinde Oberdorf 
aufgeschaltet und lagen bei der Gemeindeverwaltung auf. In der Oberbaselbieter Zeitung 
Nr. 15 vom 14. April 2021, im Uelischadblatt 4/2021 vom 27. April 2021 und auf der Home-
page wurde über die Dauer des Mitwirkungsverfahrens informiert.  
 
Vom 3. Mai 2021 bis 4. Juni 2021 dauerte das öffentliche Mitwirkungsverfahren. In dieser 
Zeit konnten Planungsbetroffene und Planungsinteressierte (Einwohner, Verbände, etc.) 
aktiv am Planungsprozess teilnehmen.  
 
Die Bevölkerung bzw. die Planungsbetroffenen wurden gebeten, ihre schriftlichen Stel-
lungnahmen und Eingaben bis zum 4. Juni 2021 an den Gemeinderat zu richten 

4. Auswertung der Eingaben 
Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens sind 6 Eingaben beim Gemeinderat Oberdorf ein-
gegangen, die im Zusammenhang mit dem Schutzzonendossier stehen. 
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1 Cornelia und Teddy Plattner, Sonnenhof, 4436 Liedertswil 07.06.2021 

2 Peter Naegelin, Liedertswilerstrasse 7, 4436 Oberdorf 14.05.2021 

3 Rebecca Streiff & Jan Wiedmer, Hof Langacher, 4436 Oberdorf 17.05.2021 

4 Pistolenschützen Oberdorf BL, Postfach, 4436 Oberdorf 01.06.2021 

5 Sportschützen Oberdorf & Umgebung, Bündtenweg 12, 4417 Ziefen 03.06.2021 

6 Freischützen Oberdorf, Klosterweg 12, 4437 Waldenburg 31.05.2021 

 

Das Mitwirkungsverfahren dient dazu, bereits in einer frühen Planungsphase, d.h. bevor 
rechtskräftige Beschlüsse gefasst werden, allfällige Problempunkte rechtzeitig zu eruie-
ren. Damit können nicht erkannte Probleme und berechtigte Anliegen, die evtl. später zur 
Ergreifung von Rechtsmitteln führen können, bereits in der Entwurfsphase der Planung 
gebührend berücksichtigt werden. Umgesetzt werden Eingaben, wenn sie sich im Rahmen 
der Zielsetzungen als sachdienlich erweisen. 

Folgend werden die einzelnen Mitwirkungseingaben aufgeführt. Teilweise sind die formu-
lierten Eingaben zusammengefasst, wobei jedoch alle inhaltlichen Punkte wiedergeben 
wurden. Der Mitwirkungsbericht erfüllt den Anspruch auf Vollständigkeit. 

4.1 Eingabe Cornelia und Teddy Plattner, Sonnenhof Liedertswil 
a) Begründung für Zuordnung Parzelle 591 zu Sh 

Es wird gefragt, auf welcher Grundlage die Einteilung der Parzelle in die Schutz-
zone Sh gemacht wurde, da hier keine Tracerversuche ausgeführt wurden. 
 

b) Begründung für Zuordnung Parzelle 1123 (Schützenhaus) zu Sm 
Es wird gefragt, weshalb die Parzelle des Schützenhauses aus der Schutzzone Sh 
ausgeklammert und der Schutzzone Sm zugeteilt wurde. 
 

c) Nutzung Sh auf Parzellen 591 und 582 als Weideland 
Es wird angemerkt, dass eine Nutzung als Weideland laut Reglement zwar möglich 
ist, die tierschutzrechtlich nötigen Vorgaben wie Tränkestelle, Zufütterung oder Un-
terstand nicht erlaubt sind. 
 

d) Nutzung der Scheune auf Parzelle 582 als Unterstand, Ausklammerung der 
Scheune 
Die kleine Scheune wird als Unterstand für Schafe genutzt. Sie soll auch weiterhin 
genutzt werden können. Kann die Scheune aus der Schutzzone Sh ausgeklammert 
werden wie das Schützenhaus? 
 

e) Problematik Gülleaustrag.  
Das Ausbringen von flüssigem Hofdünger auf Parzellen 591 und 582 wird in 
Schutzzone Sh nicht mehr erlaubt sein. Da der Sonnenhof ein Grünlandbetrieb mit 
Tierhaltung ist, ergeben sich für die Bewirtschaftung grosse Probleme wenn zu-
künftig noch mehr Flächen mit einem Gülleverbot belegt sind. 
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f) Wird die Quelle Martinsmatt aufgehoben? 
 
Erläuterungen / Entscheid Gemeinderat: 

a) Die Schutzzonenausscheidung erfolgt gemäss EPIK-Methode und wird in der Re-
gel parzellenscharf vorgenommen. Dabei werden für jede Parzelle, oder für mehr-
heitlich homogene Teile der Parzelle die vier Parameter E, P, I und K bestimmt. 
Diese sind unter anderem abhängig von der Bodenmächtigkeit, der Neigung der 
Parzelle und dem geologischen Untergrund. Es braucht nicht für jede Parzelle eine 
Tracereingabe. Dies wäre technisch auch nicht möglich, da nur etwa 4 unter-
schiedliche Tracer gleichzeitig eingesetzt werden können. 
 

b) Siehe auch Erläuterung oben. Die Parzelle 1123 weist einen anderen Bodenauf-
bau und eine geringere Hangneigung auf als Teile der Parzelle 591. Daher und 
aufgrund der anderen EPIK-Parameter wurde sie der Schutzzone Sm zugeordnet. 

 
c) Eine konkrete Nutzungsbewilligung ist nicht Gegenstand des Mitwirkungsverfah-

rens. Ein Weidunterstand ist gemäss Abklärung beim AUE in Schutzzone Sh mög-
lich, wenn er extensiv genutzt wird. Eine Tränkestelle kann eingesetzt werden. Sie 
soll, wenn möglich, auf einem flacheren Teil der Parzelle positioniert werden, wo 
in der Regel auch eine grössere Bodenmächtigkeit vorliegt. Durch regelmässiges 
Verstellen der Tränkestelle kann verhindert werden, dass die Grasnarbe übermäs-
sig verletzt wird. 

 
d) Eine konkrete Nutzungsbewilligung ist nicht Gegenstand des Mitwirkungsverfah-

rens. Eine extensive Nutzung der Weidescheune kann gemäss Abklärung beim 
AUE auch in Schutzzone Sh bewilligt werden. 

 
e) Im Jahr 2022 wurden nach einem Gülleaustrag auf der Parzelle 591 Probenahmen 

durchgeführt und die Wasserproben wurden auf Güllerückstände und Keime un-
tersucht. 

 
Keime: Es zeigte sich in den Analysen keine direkte Beeinträchtigung der Quellen 
mit Keimen durch den Gülleaustrag. Die Keimbelastung nimmt in den Quellen üb-
licherweise leicht zu nach Niederschlägen. Seit die ARA Liedertswil Ende 2018 
aufgehoben wurde, hat sich die Gefahr einer hohen Keimbelastung nach Nieder-
schlägen reduziert. 
 
Nährstoffe: Bei der Nullprobe wurde das Quellwasser nicht auf Nährstoffe, wie 
Nitrat oder Gesamtstickstoff untersucht. Bei den Analysen vom 3. und 7. Juni 2022 
wurde für alle Proben für Nitrat und Gesamtstickstoff jeweils eine Konzentration 
3.2 mg/l bestimmt. Die wurden nach einer erneuten Überprüfung durch das Labor 
bestätigt.  
 
Der Gülleaustrag auf der Parzelle 591 kann im Sinn einer Ausnahme zugelassen 
werden. Sollte jedoch in Zukunft eine Beeinträchtigung der Wasserqualität fest-
gestellt werden, kann der Gülleaustrag auch wieder untersagt werden. Beim Ein-
satz von Gülle soll vorsichtig vorgegangen werden (nicht auf durchnässten Boden 
und nicht, wenn sehr starke Niederschläge zu erwarten sind).  
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f) Die zukünftige Nutzung der Quelle Martinsmatt ist noch nicht definiert. Wird die 
Quelle weiter genutzt, wird die Neuausscheidung der altrechtlichen Schutzzonen 
nötig sein. Die Entscheidung wird zu einem späteren Zeitpunkt gefällt. 

4.2 Eingabe Peter Naegelin, Oberdorf 
a) Weidstall Parzelle 574 – Zuordnung zu S2 

Der Weidstall befindet sich in Schutzzone S2, dies wird im Konfliktplan falsch dar-
gestellt.  
 

b) Weidstall Parzelle 574 – Nutzung  
Der Weidstall mit der Güllegrube wird seit 2005 nicht mehr genutzt und wird auch 
in Zukunft nicht mehr genutzt. Die Flächen werden nicht mehr beweidet und das 
Gebäude nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. Daher ist die Bewertung der Ge-
fährdung nicht nachvollziehbar. 
 

c) Nutzungskonflikt auf Parzelle 574 in S1 
Gemäss Konfliktplan wird in der S1 ein Nutzungskonflikt aufgeführt. Die Parzelle 
wird aber nur ein- bis zweimal im Jahr gemäht durch die Firma OekoJob. Der Auf-
trag dazu wurde von der Gemeinde Oberdorf vergeben. Daher besteht hier kein 
Nutzungskonflikt. 
 

d) Zuordnung Parzelle 572 zu einer Schutzzone (statt S2 und Sm) 
Die kleine Parzelle wird von zwei Schutzzonen eingenommen. Es soll die gesamte 
Parzelle einer Schutzzone zugewiesen werden. 
 

e) Zuordnung Parzellen 507 und 598 
Wortlaut: "Hier wurden nie Tracereingaben gemacht. Mit der Zuordnung zu Sm bin 
ich nicht einverstanden. Eine Beeinflussung der Quellen aus diesem Gebiet kann 
ich mir nicht vorstellen, da dazwischen noch ein offenes Gewässer verläuft." 

 
Erläuterungen / Entscheid Gemeinderat: 

a) Die falsch benannte Zuteilung im Konfliktplan wird korrigiert. 
 

b) Im Weidstall mit der alten Güllegrube besteht nicht per se eine Gefährdung durch 
austretende Gülle. Bei alten Tracerversuchen wurde hier eine schnelle Beeinträch-
tigung des Wassers der Quellfassungen festgestellt. Eine Gefährdung kann auch 
etwa durch auf der Zufahrt zum Weidstall abgestellte Fahrzeuge bestehen.  
Der Konflikt wir im Konfliktplan belassen. Es soll geprüft werden, ob die Güllegrube 
sicher ist. Allenfalls soll sie abgedichtet und verfüllt werden oder alle Zuleitungen 
in die Güllegrube sollen gekappt werden. Weiter soll abgeklärt werden, ob das Par-
kieren von Drittfahrzeugen auf der Zufahrt mit einfachen Massnahmen verhindert 
werden kann. Eine weitere Möglichkeit ist der Rückbau des Gebäudes und der Zu-
fahrtsstrasse. 
 

c) Der Auftrag an die Firma OekoJob wurde vom Kanton Basellandschaft vergeben. 
Es ist aber korrekt, dass hier kein Nutzungskonflikt vorliegt. Eine derartige Bewirt-
schaftung der S1 ist konform mit dem Schutzzonenreglement. Der Konflikt wird aus 
dem Konfliktplan gelöscht. 
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d) Die Parzelle 572 kann auf ihrer ganzen Fläche der Schutzzone S2 zugeordnet wer-
den. Es gibt damit eine kleine Anpassung der Schutzzonengrenze auf der Parzelle 
574 gemäss der folgenden Abbildung. 
 

 
 

e) Der erste Schritt bei einer Kartierung nach EPIK-Methode besteht darin, das Ein-
zugsgebiet eines Quellsystems zu definieren. Dies wurde auf Grundlage der For-
schungsarbeit "BL21 - Regionale Wasserversorgung Basel-Landschaft 21" ge-
macht [2], wonach das Gebiet der Parzellen 507 und 598, sowie auch 500 und 501 
zum Einzugsgebiet der Quellen z'Hof gehören. In einem Karstsystem sind Fliess-
gewässer oft Teil des Grundwassersystems. Gerade beim Weigistbach ist bekannt, 
dass er die Quellen beeinflusst. 
Im zweiten Schritt werden die vier EPIK-Parameter bewertet. Dies führt zur Zuord-
nung zu einer Schutzzone. In diesem Fall wurde den betroffenen Flächen die 
Schutzzone mit den geringsten Anforderungen Sm zugeordnet. Für eine Schutzzo-
neneinteilung braucht es nicht für jede Parzelle eine Tracereingabe. Dies wäre 
technisch auch nicht möglich, da nur wenige unterschiedliche Tracer gleichzeitig 
eingesetzt werden können. 
Das Schutzzonendossier [1] wurde vom AUE vorgeprüft und entspricht der aktuel-
len Gewässerschutzgesetzgebung. Der Eingabepunkt wird nicht weiterverfolgt. 

4.3 Eingabe Rebecca Streiff & Jan Wiedmer, Langacher Oberdorf 
a) Lageranlage für flüssigen Hofdünger auf Parzelle 628 
Die Güllegrube des Hofs Langacher würde nach vorliegendem Schutzzonenplan in 
Zone Sm zu liegen kommen. Dadurch würde sich das Kontrollintervall auf 5 Jahre er-
höhen und es wären bauliche Massnahmen nötig, um die Möglichkeiten für die Kon-
trollen zu bieten. In der Güllegrube wird verdünnte Gülle gelagert.  
Antrag: Verschiebung der Schutzzonengrenze, dass die Güllegrube und die Stallungen 
ausserhalb der Schutzzone liegen. 
 
b) Kleinkläranlage auf Parzelle 628 
Die 1997 erstellte Kleinkläranlage mit Sandfilter kommt in Schutzzone Sm zu liegen. 
Sie ist in einem guten baulichen Zustand und wird jährlich kontrolliert. Im Jahr 2020 
wurde sie zudem im Auftrag des AUE überprüft.  
 
c) Gemüseanbau nach Bio-/Demeter-Richtlinien auf Parzellen 621 und 624 
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Auf Parzellen 621 und624 wird seit 35 Jahren Gemüse angebaut. Die Flächen werden 
nach Bio-/Demeter-Richtlinien bewirtschaftet. Es wird sehr sparsam bewässert. Eine 
Intensivierung respektive Ausdehnung der Produktion ist nicht geplant. Gemüseanbau 
ist in der Schutzzone Sm bewilligungspflichtig.  
Antrag: Bewilligung des Gemüseanbaus auf Parzellen 621 und 624. 

 
Erläuterungen / Entscheid Gemeinderat: 

a) +b) Die Schutzzonengrenze kann in diesem Fall um rund 30 m verschoben werden, 
ohne dass für die Quellen ein grösseres Risiko entsteht. Mit der geringfügigen An-
passung gemäss folgender Abbildung kommen die Güllegrube und die Kleinklär-
anlage inkl. Sandfilter ausserhalb der Schutzzone zu liegen. 
 

 
 

c)  Eine konkrete Nutzungsbewilligung ist nicht Gegenstand des Mitwirkungsverfah-
rens. Der Gemüseanbau unter Bio-/Demeter-Richtlinien in der Schutzzone Sm ist 
jedoch gemäss Abklärung beim AUE bewilligungsfähig.  

4.4 Eingabe Pistolenschützen Oberdorf BL 
a) Nutzung Pistolenstand Parzelle 1287 
Sowohl Pistolenstand 25 m und Pistolenstand 50 m sind in einem guten Zustand und 
werden regelmässig gewartet. Ausgeworfene Hülsen können momentan noch vor den 
Pistolenständen zu Boden fallen. Eine geeignete Massnahme, um dies zu verhindern 
wird noch gesucht. Es sind keine baulichen Massnahmen nötig. 
Es werden keine Steilfeuerwaffen eingesetzt, wie im Konfliktplan und Reglement er-
wähnt. 
 
b) Nutzung Kugelfang Parzelle 1016 
Bei den Kugelfängen wurden 1997 Kugelfangkästen eingebaut. Diese wurden 2009 
durch die aktuell eingesetzten Kugelfangsysteme ersetzt. 
Beim Kugelfang 50 m wurde 1997 vor deren Einbau das Erdreich von Blei befreit und 
entsorgt. Es handelt sich nicht um unsaniertes Erdreich. 
Beim Kugelfang 25 m wurde vor deren Einbau ein separater Erdhaufen errichtet. Die-
ser wurde bisher nicht saniert, was aber in Zukunft geschehen soll. Die natürliche 
Deckschicht ist nicht zerstört, wie im Schutzzonenreglement erwähnt. 
Durch geeignete Ausbildung soll der Schutz des Zielgebiets verbessert werden. 
 
c) Allgemeine Kritikpunkte an der Information 
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Existenziell betroffene Nutzer sollten nicht nur durch das Amtsblatt informiert, sondern 
direkt angeschrieben werden. 

 
Erläuterungen / Entscheid Gemeinderat: 

a) Es gilt grundsätzlich Besitzstandswahrung. Siehe auch Eingaben 4.5 und 4.6. 
 

b) Die beiden Kugelfänge sind aktuell im Kataster der belasteten Standorte des Kan-
tons Baselland als "belastet, untersuchungsbedürftig" eingetragen. Die Ausrüstung 
der Kugelfänge mit Kugelfangkasten ist ein wichtiger Schritt, die Auswirkungen des 
laufenden Betriebs auf die Umwelt zu minimieren. Verbleiben jedoch noch umwelt-
schädigende Stoffe wie z.B. Blei oder Antimon im Boden, besteht die Gefahr, dass 
diese in die Umwelt gelangen. Der Zustand der Zielgebiete muss daher altlasten-
rechtlich abgeklärt werden. Der Konflikt verbleibt im Konfliktplan. 
 

c) Wird zur Kenntnis genommen. 

4.5 Eingabe Sportschützen Oberdorf & Umgebung 
a) Aktuelle und zukünftige Nutzung der Parzellen 1016 und 1287: 

Der aktuelle Schiessbetrieb erfüllt die nötigen Auflagen. Die zukünftige Nutzung ist 
hingegen nach vorliegendem Schutzzonendossier nicht gesichert.  
Antrag: Das Schutzzonendossier soll so angepasst werden, dass ein weiterer 
Schiessbetrieb auch in Zukunft möglich ist. 

 
Erläuterungen / Entscheid Gemeinderat: 

a) Es gilt grundsätzlich Besitzstandswahrung. Eine konkrete Nutzungsbewilligung ist 
nicht Gegenstand des Mitwirkungsverfahrens. Siehe auch Eingaben 4.4 und 4.6. 

4.6 Eingabe Freischützen Oberdorf 
a) Aktuelle und zukünftige Nutzung der Parzellen 1123 und 1475 

Der Scheibenstand ist saniert, die Kugelfänge entsprechen den geltenden Vor-
schriften. Die Kugelfangkasten werden regelmässig geleert. Der alte Kugelfang ist 
sanierungsbedürftig, die Sanierung ist Aufgabe des Kantons und der Gemeinde. 
Die Wasseranalysen zeigen keine Beeinträchtigung durch den Schiessbetrieb. 
Schützenhaus und Schützenstube sind in einem guten Zustand. Das Abwasser 
wird abgeleitet. 
Antrag: Der Weiterbetrieb der Schiessanlagen ist im Reglement oder mit einem 
Vertrag zu dokumentierten. 

 
Erläuterungen / Entscheid Gemeinderat: 

a) Der Scheibenstand ist aktuell im Kataster der belasteten Standorte des Kantons 
Baselland als "belastet, untersuchungsbedürftig" eingetragen. Die Ausrüstung der 
Kugelfänge mit Kugelfangkasten ist ein wichtiger Schritt, die Auswirkungen des lau-
fenden Betriebs auf die Umwelt zu minimieren. Verbleiben jedoch noch umwelt-
schädigende Stoffe wie z.B. Blei oder Antimon im Boden, besteht die Gefahr, dass 
diese in die Umwelt gelangen. Der Zustand der Zielgebiete muss daher altlasten-
rechtlich abgeklärt werden. 
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Blei wurde im Quellwasser nachgewiesen. Die Ergebnisse lassen jedoch nicht da-
rauf schliessen, dass das Blei von der Schiesstätigkeit im Gebiet oder von einer 
anderen Herkunft kommt. 
Es gilt grundsätzlich Besitzstandswahrung. Allenfalls sind Massnahmen für den si-
cheren Betrieb umzusetzen. Eine konkrete Nutzungsbewilligung ist nicht Gegen-
stand des Mitwirkungsverfahrens. Siehe auch Eingaben 4.4 und 4.5. 

5. Zusammenfassung der Änderungen  

5.1 Änderungen aufgrund von Rückmeldungen im Rahmen I+M 
• Beim Hof Langacher gibt es eine geringfügige Verschiebung der Schutzzonengren-

zen. Damit entfallen im Konflikt- und Massnahmenplan die Anmerkungen zur Klein-
kläranlage und Güllegrube. 

• Parzelle 572 wird ganz der Schutzzone S2 zugeordnet. Dies bedingt auch eine 
geringfügige Verschiebung der Schutzzonengrenze auf der Parzelle 574. Die Än-
derung hat keine Auswirkungen im Konflikt- oder Massnahmenplan. 

• Im Konflikt- und Massnahmenplan wird der Weidstall auf Parzelle 574 als in S2 
stehend gelistet. Im Schutzzonenplan gibt es keine Anpassungen. 

• Mit der aktuellen Bewirtschaftung der S1 auf Parzelle 574 besteht kein Nutzungs-
konflikt. Dieser wird aus dem Konfliktplan gelöscht.  

• Zum Schiessbetrieb. Es wird im Konflikt- und Massnahmenplan auf den Teilsatz zu 
Steilfeuerwaffen verzichtet. Ebenso wird die Stilllegung nicht als einzige Möglich-
keit aufgeführt, da die Bestandswahrung gilt. Allenfalls sind jedoch Schutzmass-
nahmen umzusetzen. 

5.2 Weitere Änderungen im Dossier 
• Im Verlauf der Bearbeitung der Dokumente fiel der Gemeinde Oberdorf auf, dass 

auf Gemeindegebiet von Liedertswil auf den Parzellen GB Nrn. 126 und 127 ein 
weiterer, bisher nicht näher untersuchter belasteter Standort liegt. Dies führt dazu, 
dass diese Parzellen im Konfliktplan und im Massnahmenplan im Schutzzonenreg-
lement Gemeinde Liedertswil aufgenommen wurden. 

6. Bekanntmachung 
Der vorliegende Mitwirkungsbericht, gestützt auf § 2 der Verordnung zum Raumplanungs- 
und Baugesetz (RBV), wird bei der Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt und den Mit-
wirkungseingebenden zugesandt. Die Bekanntmachung wird im Gemeindeanzeiger publi-
ziert. 
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7. Schlussbemerkungen

Die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen im Bericht stUtzen sich auf die der Wanner AG

Solothurn zum Zeitpunkt der Beri-chtverfassung vorliegenden lnformationen und beziehen

sich ausschliesslich auf das vorliegende Projekt. Diese Erkenntnisse und Schlussfolge-

iung"n konne_n nicht ohne Uberpr[fung auf zukunftige Verhdltnisse ubertragen werden.

Bedeutende Anderungen des vorliegeriden Projektes erfordern eine Neubeurteilung. Bei

der Vennrendung des iorliegenden derichtes fiii andere Projekte wird jede Haftung abge-

lehnt.

Wanner AG Solothurn

Flurin Vils
Dr. sc. nat. UniNE

Verteiler:
. Gemeinde Oberdorf BL
r Wanner AG Solothurn
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20.9.2023
Schutzzonen z‘Hof Oberdorf
317162-2Zusammenfassung Analysen in Zu-

sammenhang mit dem Gülleaustrag

zwei Probenahmen vor Au�ebung der ARA Liedertswil Nullprobe am Tag des Gülleaustrags Probe am dri�en Tag Probe am siebten Tag
Quelle Mar�nsma� z'Hof Oberdorf Niederdorf Mar�nsma� z'Hof Oberdorf Niederdorf Niederdorf Mar�nsma� z'Hof W z'Hof N Niederdorf Mar�nsma� z'Hof W z'Hof N Niederdorf Mar�nsma� z'Hof W z'Hof N
Probenahme 14.5.18 14.5.18 14.5.18 12.6.18 12.6.18 12.6.18 1.6.22 1.6.22 1.6.22 1.6.22 3.6.22 3.6.22 3.6.22 3.6.22 7.6.22 7.6.22 7.6.22 7.6.22
AMK 27 15 5 590 141 1020 9 160 29 9 11 190 53 <4 23 9 6 4
E. coli 0 0 0 3 3 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Enterokokken 0 0 0 56 17 94 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1
Gesamtphosphor 0.093 <0.05 <0.02 0.084 0.1 0.086 0.11
Ammonium N <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
Nitrit N 13395 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.01 0.005
Nitrat N 10304-1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Gesamts�ckstoff 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
TOC 0.79 0.68 0.66 0.69 0.78 0.62 0.62

Niederschlag [mm]
Sta�on Höhe ü.M. 22.5.22 23.5.22 24.5.22 25.5.22 26.5.22 27.5.22 28.5.22 29.5.22 30.5.22 31.5.22 1.6.22 2.6.22 3.6.22 4.6.22 5.6.22 6.6.22 7.6.22
Ep�ngen 565 0.1 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.3 7.2 14.5 10.9 3.9 6.5
Reigoldswil 602 0.3 4.2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 3.4 7.6 4.2 3.5 0.5 6.6
Rünenberg 611 0.1 4.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.7 6.6 10.9 8.3 1.6 8.5
Langenbruck 731 0.2 10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.3 7.9 9.9 9.6 1.8 2.4
Niederschlag [mm]
Sta�on Höhe ü.M. 1.5.18 2.5.18 3.5.18 4.5.18 5.5.18 6.5.18 7.5.18 8.5.18 9.5.18 10.5.18 11.5.18 12.5.18 13.5.18 1.6.18 2.6.18 3.6.18 4.6.18 5.6.18 6.6.18 7.6.18 8.6.18 9.6.18 10.6.18 11.6.18 12.6.18
Ep�ngen 565 1.4 5 0.2 0 0 0 0 0 7.7 1.9 0 10.2 0.4 0 0 0.4 29.4 0 8.6 0.5 26.1 0.1 0.1 19.1 14.2
Reigoldswil 602 0.4 5 0.4 0 0 0 0 0 18.4 2.8 0 2.8 1.1 0 0 0.3 21.1 0 3.1 0.1 31.4 12.7 0.2 22.4 39.8
Rünenberg 611 0.9 3.9 0.1 0 0 0 0 0.6 7.2 4.3 0 0 8.8 0 0 3.2 14.1 0 16.1 0 1.3 0 0 18.8 20
Langenbruck 731 1 4.7 0.4 0 0 0 0 0 7.4 5.8 0 6.4 0.1 0 0 0 20.1 0 13.6 0.6 12.2 0.2 0.2 12.7 12.2



 

Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 07. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx383785-3547603

01. Juni 2022

01. Juni 2022

Quelle Niederdorf 92.12. A | Flaschen Nr.: 32305057,
30008813

Probenahme: Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

10.1 °CTemperatur bei Probenahme:
12.8 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate
Aerobe, mesophile Keime nachweisbar (geschätzt:9) [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken n.n. [KBE/100ml] EN ISO 7899-2

n.n. = nicht nachweisbar

Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx383785-3547603

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 07. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx383785-3547604

01. Juni 2022

01. Juni 2022

Quelle Martinsmatt 90.7. A | Flaschen Nr.: 30008876,
32305068

Probenahme: Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

11.7 °CTemperatur bei Probenahme:
13.0 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate
Aerobe, mesophile Keime 160 [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken n.n. [KBE/100ml] EN ISO 7899-2

n.n. = nicht nachweisbar

Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx383785-3547604

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 07. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx383785-3547605

01. Juni 2022

01. Juni 2022

Quelle z'Hof West 92.13. HW | Flaschen Nr.: 30008794,
32305030

Probenahme: Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

10.5 °CTemperatur bei Probenahme:
12.9 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate
Aerobe, mesophile Keime 29 [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken n.n. [KBE/100ml] EN ISO 7899-2

n.n. = nicht nachweisbar

Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx383785-3547605

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 07. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx383785-3547606

01. Juni 2022

01. Juni 2022

Quelle z'Hof Nord 92.13. HN | Flaschen Nr.: 32305056,
32305055

Probenahme: Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

10.5 °CTemperatur bei Probenahme:
13.4 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate
Aerobe, mesophile Keime nachweisbar (geschätzt:9) [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken n.n. [KBE/100ml] EN ISO 7899-2

n.n. = nicht nachweisbar

Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx383785-3547606

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 22. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx384057-3550018

03. Juni 2022

03. Juni 2022

QN 32244144 | QN 32244206

Probenahme: 07:09 Uhr | Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

10.1 °CTemperatur bei Probenahme:
15.0 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate
Aerobe, mesophile Keime 11 [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken n.n. [KBE/100ml] EN ISO 7899-2

Gesamtphosphor (EN ISO 15681-1) 0.093 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Ammonium-N (DIN EN ISO 11732) <0.03 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrit-N (DIN EN ISO 13395) <0.005 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 3.2 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Gesamtstickstoff, anorg. (EN ISO
10304-1)

3.2 [mg/l] externe Analyse durch
akkreditiertes Partnerlabor

TOC (DIN EN1484-H3) 0.79 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

n.n. = nicht nachweisbar

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384057-3550018

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

- Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 40 [mg/l]

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384057-3550018

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 22. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx384057-3550019

03. Juni 2022

03. Juni 2022

QM 32244170 | QM 32244133

Probenahme: 07:17 Uhr | Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

12.6 °CTemperatur bei Probenahme:
15.2 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate
Aerobe, mesophile Keime 190 [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken n.n. [KBE/100ml] EN ISO 7899-2

Gesamtphosphor (EN ISO 15681-1) <0.020 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Ammonium-N (DIN EN ISO 11732) <0.03 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrit-N (DIN EN ISO 13395) <0.005 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 3.2 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Gesamtstickstoff, anorg. (EN ISO
10304-1)

3.2 [mg/l] externe Analyse durch
akkreditiertes Partnerlabor

TOC (DIN EN1484-H3) 0.68 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

n.n. = nicht nachweisbar

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384057-3550019

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

- Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 40 [mg/l]

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384057-3550019

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 22. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx384057-3550020

03. Juni 2022

03. Juni 2022

Q West 32244135 | QW 32244126

Probenahme: 07:21 Uhr | Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

10.5 °CTemperatur bei Probenahme:
15.5 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate
Aerobe, mesophile Keime 53 [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken n.n. [KBE/100ml] EN ISO 7899-2

Gesamtphosphor (EN ISO 15681-1) <0.020 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Ammonium-N (DIN EN ISO 11732) <0.03 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrit-N (DIN EN ISO 13395) <0.005 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 3.2 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Gesamtstickstoff, anorg. (EN ISO
10304-1)

3.2 [mg/l] externe Analyse durch
akkreditiertes Partnerlabor

TOC (DIN EN1484-H3) 0.66 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

n.n. = nicht nachweisbar

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384057-3550020

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

- Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 40 [mg/l]

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384057-3550020

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 07. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx384057-3550021

03. Juni 2022

03. Juni 2022

Q Nord 32244148 | QN 32244139

Probenahme: 07:25 Uhr | Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

10.5 °CTemperatur bei Probenahme:
15.7 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate
Aerobe, mesophile Keime nachweisbar (<4) [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken n.n. [KBE/100ml] EN ISO 7899-2

n.n. = nicht nachweisbar

Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384057-3550021

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 22. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx384135-3550687

07. Juni 2022

07. Juni 2022

Quelle Niederdorf | 31408750

Probenahme: 07:30 Uhr | Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

10.0 °CTemperatur bei Probenahme:
14.0 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate
Aerobe, mesophile Keime 23 [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli 1 [KBE/100ml] ISO 9308-1(1)

Enterokokken 8 [KBE/100ml] EN ISO 7899-2(1)

Gesamtphosphor (EN ISO 15681-1) 0.084 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Ammonium-N (DIN EN ISO 11732) <0.03 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrit-N (DIN EN ISO 13395) <0.005 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 3.2 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Gesamtstickstoff, anorg. (EN ISO
10304-1)

3.2 [mg/l] externe Analyse durch
akkreditiertes Partnerlabor

TOC (DIN EN1484-H3) 0.69 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli ⑴ n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken ⑴ n.n. [KBE/100ml]

- Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 40 [mg/l]

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550687

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Abweichung von der gesetzlichen Anforderung oder Spezifikation.(1)

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550687

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 22. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx384135-3550688

07. Juni 2022

07. Juni 2022

Quelle Martinsmatt | 33244248

Probenahme: 07:05 Uhr | Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

12.0 °CTemperatur bei Probenahme:
14.2 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate
Aerobe, mesophile Keime nachweisbar (geschätzt:9) [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken n.n. [KBE/100ml] EN ISO 7899-2

Gesamtphosphor (EN ISO 15681-1) 0.10 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Ammonium-N (DIN EN ISO 11732) <0.03 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrit-N (DIN EN ISO 13395) <0.005 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 3.2 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Gesamtstickstoff, anorg. (EN ISO
10304-1)

3.2 [mg/l] externe Analyse durch
akkreditiertes Partnerlabor

TOC (DIN EN1484-H3) 0.78 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

n.n. = nicht nachweisbar

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550688

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

- Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 40 [mg/l]

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550688

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 22. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx384135-3550689

07. Juni 2022

07. Juni 2022

Quelle West | 32244240

Probenahme: 07:08 Uhr | Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

10.4 °CTemperatur bei Probenahme:
13.7 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate
Aerobe, mesophile Keime nachweisbar (geschätzt:6) [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken n.n. [KBE/100ml] EN ISO 7899-2

Gesamtphosphor (EN ISO 15681-1) 0.086 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Ammonium-N (DIN EN ISO 11732) <0.03 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrit-N (DIN EN ISO 13395) 0.010 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 3.2 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Gesamtstickstoff, anorg. (EN ISO
10304-1)

3.2 [mg/l] externe Analyse durch
akkreditiertes Partnerlabor

TOC (DIN EN1484-H3) 0.62 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

n.n. = nicht nachweisbar

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550689

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

- Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 40 [mg/l]

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550689

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.

Seite 2 von 2

Anhang7.17



 

Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 22. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx384135-3550690

07. Juni 2022

07. Juni 2022

Quelle Nord | 32244192

Probenahme: 07:11 Uhr | Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

10.3 °CTemperatur bei Probenahme:
13.3 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate
Aerobe, mesophile Keime nachweisbar (geschätzt:4) [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken 1 [KBE/100ml] EN ISO 7899-2(1)

Gesamtphosphor (EN ISO 15681-1) 0.11 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Ammonium-N (DIN EN ISO 11732) <0.03 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrit-N (DIN EN ISO 13395) 0.005 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 3.2 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Gesamtstickstoff, anorg. (EN ISO
10304-1)

3.2 [mg/l] externe Analyse durch
akkreditiertes Partnerlabor

TOC (DIN EN1484-H3) 0.62 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

n.n. = nicht nachweisbar

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550690

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken ⑴ n.n. [KBE/100ml]

- Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 40 [mg/l]

Abweichung von der gesetzlichen Anforderung oder Spezifikation.(1)

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550690

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 22. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx384135-3550687

07. Juni 2022

07. Juni 2022

Quelle Niederdorf | 31408750

Probenahme: 07:30 Uhr | Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

10.0 °CTemperatur bei Probenahme:

14.0 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate

Aerobe, mesophile Keime 23 [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli 1 [KBE/100ml] ISO 9308-1(1)

Enterokokken 8 [KBE/100ml] EN ISO 7899-2(1)

Gesamtphosphor (EN ISO 15681-1) 0.084 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Ammonium-N (DIN EN ISO 11732) <0.03 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrit-N (DIN EN ISO 13395) <0.005 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 3.2 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Gesamtstickstoff, anorg. (EN ISO
10304-1)

3.2 [mg/l] externe Analyse durch
akkreditiertes Partnerlabor

TOC (DIN EN1484-H3) 0.69 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

⑴- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

⑴- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

- Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 40 [mg/l]

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550687

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Abweichung von der gesetzlichen Anforderung oder Spezifikation.(1)

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550687

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 22. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx384135-3550688

07. Juni 2022

07. Juni 2022

Quelle Martinsmatt | 33244248

Probenahme: 07:05 Uhr | Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

12.0 °CTemperatur bei Probenahme:

14.2 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate

Aerobe, mesophile Keime nachweisbar (geschätzt:9) [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken n.n. [KBE/100ml] EN ISO 7899-2

Gesamtphosphor (EN ISO 15681-1) 0.10 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Ammonium-N (DIN EN ISO 11732) <0.03 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrit-N (DIN EN ISO 13395) <0.005 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 3.2 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Gesamtstickstoff, anorg. (EN ISO
10304-1)

3.2 [mg/l] externe Analyse durch
akkreditiertes Partnerlabor

TOC (DIN EN1484-H3) 0.78 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

n.n. = nicht nachweisbar

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550688

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

- Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 40 [mg/l]

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550688

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 22. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx384135-3550689

07. Juni 2022

07. Juni 2022

Quelle West | 32244240

Probenahme: 07:08 Uhr | Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

10.4 °CTemperatur bei Probenahme:

13.7 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate

Aerobe, mesophile Keime nachweisbar (geschätzt:6) [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken n.n. [KBE/100ml] EN ISO 7899-2

Gesamtphosphor (EN ISO 15681-1) 0.086 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Ammonium-N (DIN EN ISO 11732) <0.03 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrit-N (DIN EN ISO 13395) 0.010 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 3.2 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Gesamtstickstoff, anorg. (EN ISO
10304-1)

3.2 [mg/l] externe Analyse durch
akkreditiertes Partnerlabor

TOC (DIN EN1484-H3) 0.62 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

n.n. = nicht nachweisbar

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550689

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

- Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 40 [mg/l]

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550689

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Gemeinde Oberdorf
Dorfmattstrasse 6
4436 Oberdorf BL

Witterswil, 22. Juni 2022

Analysenbericht

bx Nr.: bx384135-3550690

07. Juni 2022

07. Juni 2022

Quelle Nord | 32244192

Probenahme: 07:11 Uhr | Kunde

STS 0408

Probenbezeichnung:

Proben ID:

Probeneingang:

Auftragsdatum:

10.3 °CTemperatur bei Probenahme:

13.3 °CTemperatur bei Probeneingang:

Resultate

Aerobe, mesophile Keime nachweisbar (geschätzt:4) [KBE/ml] EN/ISO 6222, mod. gem. TBDV

Escherichia coli n.n. [KBE/100ml] ISO 9308-1

Enterokokken 1 [KBE/100ml] EN ISO 7899-2(1)

Gesamtphosphor (EN ISO 15681-1) 0.11 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Ammonium-N (DIN EN ISO 11732) <0.03 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrit-N (DIN EN ISO 13395) 0.005 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 3.2 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

Gesamtstickstoff, anorg. (EN ISO
10304-1)

3.2 [mg/l] externe Analyse durch
akkreditiertes Partnerlabor

TOC (DIN EN1484-H3) 0.62 [mg/l] externe Analyse akkreditiertes
Partnerlabor (*)

n.n. = nicht nachweisbar

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550690

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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Anforderungen
gemäss Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16.12.2016,
Stand 01.08.2021

Höchstwert

- Aerobe, mesophile Keime 300 [KBE/ml]

- Escherichia coli n.n. [KBE/100ml]

⑴- Enterokokken n.n. [KBE/100ml]

- Nitrat-N (DIN EN ISO 10304-1) 40 [mg/l]

Abweichung von der gesetzlichen Anforderung oder Spezifikation.(1)

Dieser Bericht wurde von Dr. Diana Hormisch, Leitung Mikrobiologie,
Lebensmittel & Agro Diagnostik, elektronisch freigegeben und ist ohne
Unterschrift gültig.

Disclaimer: Das Resultat bezieht sich nur auf das untersuchte Muster. Die Biolytix AG führt sämtliche
Arbeiten mit der grösstmöglichen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der neusten wissenschaftlichen
Forschung und Methode aus. Trotzdem kann Biolytix AG für eventuelle Schäden, die direkt oder
indirekt aus der Dienstleistung und der Interpretation der Resultate entstehen, keine Haftung
übernehmen.

Auftragsnummer: bx384135-3550690

Hinweis: Mit (*) gekennzeichnete Analysenmethoden sind nicht im akkreditierten
Bereich der Biolytix AG (ISO/IEC 17025). Angaben zu den angewandten
Methoden und Messunsicherheiten können bei der Biolytix AG erfragt werden.
Ohne schriftliche Genehmigung der Biolytix AG darf dieser Bericht nicht
auszugsweise kopiert werden.
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